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Speisingerst EnAusw - Wohnen
Leitwerte

3

161,30Le

0,00Lu

32,30Lg

214,44LT

130,60LV

0,230Um

W/K

W/K

W/m²K

20,83

Wohnen

... gegen Außen

... über Unbeheizt

... über das Erdreich

... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

... gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich

m² W/m²K f W/Kf FH

Nord-Nord-Ost

SPEI W03 Außenwand Holzkonstruktion 4,34 0,156 1,0 0,68

SPEI W08 Feuermauer Zubau 99,44 0,158 1,0 15,71

103,78 16,39

Ost-Süd-Ost

0006 AF01 Außenfenster 1,20 0,980 1,0 1,18

0007 AF01 Außenfenster 3,12 0,890 1,0 2,78

0015 AF01 Außenfenster 7,88 0,780 1,0 6,15

0016 AF01 Außenfenster 3,71 0,860 1,0 3,19

0017 AF01 Außenfenster 9,76 0,830 1,0 8,10

0019 AT01 Eingangstür 1,97 1,000 1,0 1,97

SPEI W03 Außenwand Holzkonstruktion 4,18 0,156 1,0 0,65

SPEI W07 Außenwand Zubau 56,74 0,158 1,0 8,96

88,56 32,98

Ost-Süd-Ost, 45° geneigt

SPEI D01 Steildach Blechdeckung 52,05 0,115 1,0 5,99

0020 AF02 Dachfenster 0,00 0,000 1,0 0,00

52,05 5,99

Ost-Süd-Ost, 15° geneigt

ZYK D01a Hofdach 16,65 0,129 1,0 2,15

SPEI D09 Blechdach Gaube 9,00 0,176 1,0 1,58

25,65 3,73

Süd-Süd-West

0001 AF01 Außenfenster 3,22 0,810 1,0 2,61

0003 AF01 Außenfenster 4,60 0,860 1,0 3,96

0005 AF01 Außenfenster 1,66 0,900 1,0 1,49

0008 AF01 Außenfenster 2,00 0,900 1,0 1,80

0009 AF01 Außenfenster 3,57 0,890 1,0 3,18

0010 AF01 Außenfenster 8,98 0,840 1,0 7,54

0011 AF01 Außenfenster 3,02 0,900 1,0 2,72

0019 AT01 Eingangstür 1,97 1,000 1,0 1,97

SPEI W03 Außenwand Holzkonstruktion 6,51 0,156 1,0 1,02

SPEI W07 Außenwand Zubau 132,87 0,158 1,0 20,99

168,40 47,28
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Speisingerst EnAusw - Wohnen
Leitwerte

4

West-Süd-West

SPEI W07 Außenwand Zubau 6,42 0,158 1,0 1,01

6,42 1,01

West-Nord-West

0002 AF01 Außenfenster 5,85 0,870 1,0 5,09

0004 AF01 Außenfenster 1,00 0,940 1,0 0,94

0007 AF01 Außenfenster 1,56 0,890 1,0 1,39

0008 AF01 Außenfenster 2,00 0,900 1,0 1,80

0012 AF01 Außenfenster 4,20 0,840 1,0 3,53

0013 AF01 Außenfenster 3,12 0,880 1,0 2,75

0014 AF01 Außenfenster 3,36 0,890 1,0 2,99

0018 AF01 Außenfenster 5,20 0,810 1,0 4,21

SPEI W03 Außenwand Holzkonstruktion 13,64 0,156 1,0 2,13

SPEI W07 Außenwand Zubau 65,97 0,158 1,0 10,42

105,90 35,25

West-Nord-West, 45° geneigt

SPEI D01 Steildach Blechdeckung 6,06 0,115 1,0 0,70

6,06 0,70

West-Nord-West, 15° geneigt

ZYK D01a Hofdach 25,74 0,129 1,0 3,32

ZYK D01a Hofdach 16,40 0,129 1,0 2,12

SPEI D01 Steildach Blechdeckung 72,20 0,115 1,0 8,30

SPEI D09 Blechdach Gaube 3,90 0,176 1,0 0,69

118,24 14,43

Horizontal

SPEI D02 Terrasse DG 21,44 0,130 1,0 2,79

SPEI D04 Terrasse 1.OG 5,09 0,153 1,0 0,78

SPEI D07 Decke EG gg KG 66,82 0,205 0,7 9,591,27

SPEI D06 Fußboden erdberührt 53,83 0,286 0,7 10,781,27

SPEI D06a Fußboden erdberührt Hof 90,76 0,188 0,7 11,941,27

237,94 35,88

913,00Summe

... Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K20,83Wärmebrücken pauschal
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Speisingerst EnAusw - Wohnen
Leitwerte

5

VL =

n = 0,38 1/h

m³

W/K

... über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

Luftwechselrate

1.010,90

130,60
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Speisingerst EnAusw - Wohnen
Gewinne

6

mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

Wohnen

Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

Interne Wärmegewinne

4,06qi = W/m2

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

Anzahl

Ost-Süd-Ost

0006 AF01 Außenfenster 0,50 0,72 0,500 0,151
0007 AF01 Außenfenster 0,50 2,12 0,500 0,462
0015 AF01 Außenfenster 0,50 6,50 0,500 1,431
0016 AF01 Außenfenster 0,50 2,77 0,500 0,611
0017 AF01 Außenfenster 0,50 7,62 0,500 1,682
0019 AT01 Eingangstür 0,50 0,00 0,000 0,001

19,73 4,358

Ost-Süd-Ost, 45° geneigt

0020 AF02 Dachfenster 0,50 0,00 0,500 0,001

0,00 0,001

Süd-Süd-West

0001 AF01 Außenfenster 0,50 2,52 0,500 0,551
0003 AF01 Außenfenster 0,50 3,36 0,500 0,742
0005 AF01 Außenfenster 0,50 1,14 0,500 0,251
0008 AF01 Außenfenster 0,50 1,38 0,500 0,301
0009 AF01 Außenfenster 0,50 2,60 0,500 0,571
0010 AF01 Außenfenster 0,50 7,02 0,500 1,542
0011 AF01 Außenfenster 0,50 2,16 0,500 0,471
0019 AT01 Eingangstür 0,50 0,00 0,000 0,001

20,18 4,4410

West-Nord-West

0002 AF01 Außenfenster 0,50 4,20 0,500 0,923
0004 AF01 Außenfenster 0,50 0,64 0,500 0,141
0007 AF01 Außenfenster 0,50 1,06 0,500 0,231
0008 AF01 Außenfenster 0,50 1,38 0,500 0,301
0012 AF01 Außenfenster 0,50 3,27 0,500 0,721
0013 AF01 Außenfenster 0,50 2,31 0,500 0,501
0014 AF01 Außenfenster 0,50 2,44 0,500 0,531
0018 AF01 Außenfenster 0,50 4,18 0,500 0,921

19,48 4,2910

Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost-Süd-Ost 27,64 3.135

Ost-Süd-Ost, 45° geneigt 0,00 0

Süd-Süd-West 29,02 3.559

West-Nord-West 26,29 2.455

9.151 0 3000 6000 9000 1200082,95
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Speisingerst EnAusw - Wohnen
Gewinne

7

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Wien-Hietzing, 224 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

26,1811,5112,0417,2728,0134,81Jan.

47,4219,4420,8629,8745,5255,48Feb.

80,7327,4433,9050,8667,0075,88Mär.

115,1940,3151,8369,1179,4880,63Apr.

157,2356,6072,3291,1994,3489,62Mai

159,1660,4876,3990,7289,1379,58Jun.

160,3259,3175,3592,9891,3881,76Jul.

140,4344,9360,3882,8591,2788,47Aug.

98,0135,2843,1259,7874,4981,35Sep.

62,3123,0526,1739,8857,3267,92Okt.

28,8512,1212,6918,4730,5938,38Nov.

19,398,338,7212,7923,4629,86Dez.
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Speisingerst EnAusw
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

8

Wohnen
Nutzprofil: Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

0 1.375 2.750 4.125 5.500

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

6.119 852Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

10.960 1.526Strom (Liefermix)

SB
Haushaltsstrombedarf 100,0

18.043 2.512Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Raumheizung Anlage 1 100,0

530 73Strom (Liefermix)

TW
Warmwasser Anlage 1 100,0

529 73Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Raumheizung Anlage 1 486,01 17 3.754

TW Warmwasser Anlage 1 486,01 6.723

SB Haushaltsstrombedarf 486,01 11.069

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung zentral, Defaultwert für Leistung  (17,28 kW),

Wärmepumpe, monovalenter Betrieb, Luft/Wasser-Wärmepumpe, ab 2017 (COP N = 3,96),

modulierend

Jahresarbeitszahl
Jahresarbeitszahl gesamt (inkl. Hilfsenergie)

2,91 -
2,91 -

Speicherung: kein Speicher

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Anbindeleitungen: Längen pauschal, 2/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, Flächenheizung, individuelle

Wärmeverbrauchsermittlung, Flächenheizung ( 35 °C / 28 °C ), gleitende Betriebsweise
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Speisingerst EnAusw
Anlagentechnik des Gesamtgebäudes

9

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen

Wohnen 26,16 m 38,88 m 136,08 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1

Speicherung: indirekt beheizter Warmwasserspeicher, Wärmepumpe (1994 - ….), Anschlussteile

gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert (Nenninhalt:

972 l)

Verteilleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Steigleitungen: Längen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedämmt, Armaturen

ungedämmt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, Längen und Lage wie Verteil- und Steigleitung

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 12,05 m 19,44 m 77,76 m

unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen

Wohnen 11,05 m 19,44 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
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Speisingerst EnAusw
Grundfläche und Volumen

10

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

Wohnen 486,01 1.610,19beheizt

Wohnen
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

0. Geschoss

EG 120,64 3,45 120,64 416,191 x

EG 90,76 3,91 90,76 354,961 x

1. Geschoss

1.OG 120,59 3,10 120,59 373,831 x

1.OG Zubau 27,37 3,10 27,37 84,851 x

2. Geschoss

2.OG 126,65 3,00 126,65 380,341 x

486,01 1.610,19Summe Wohnen
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Speisingerst EnAusw - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

11

913,00

830,05

82,95

228,53

211,41

9,09 %

90,91 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Wohnen Wohngebäude mit 3 bis 9 Nutzungseinheiten

0001 AF01 Außenfenster 1 x 3,22 3,22
m²

Fenster-016 CAD 2. Geschoss, AF01SSW

0002 AF01 Außenfenster 3 x 1,95 5,85
m²

Fenster-014 CAD 0. Geschoss, AF01WNW

Fenster-014 CAD 0. Geschoss, AF01WNW

Fenster-014 CAD 1. Geschoss, AF01WNW

0003 AF01 Außenfenster 2 x 2,30 4,60
m²

Fenster-012 CAD 0. Geschoss, AF01SSW

Fenster-012 CAD 0. Geschoss, AF01SSW

0004 AF01 Außenfenster 1 x 1,00 1,00
m²

Fenster-010 CAD 0. Geschoss, AF01WNW

0005 AF01 Außenfenster 1 x 1,66 1,66
m²

Fenster-014 CAD 1. Geschoss, AF01SSW

0006 AF01 Außenfenster 1 x 1,20 1,20
m²

Fenster-014 CAD 0. Geschoss, AF01OSO

0007 AF01 Außenfenster 3 x 1,56 4,68
m²

Fenster-016 CAD 2. Geschoss, AF01OSO

Fenster-016 CAD 2. Geschoss, AF01OSO

Fenster-016 CAD 2. Geschoss, AF01WNW

0008 AF01 Außenfenster 2 x 2,00 4,00
m²

Fenster-016 CAD 2. Geschoss, AF01SSW

Fenster-014 CAD 2. Geschoss, AF01WNW
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Speisingerst EnAusw - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

12

0009 AF01 Außenfenster 1 x 3,57 3,57
m²

Fenster-013 CAD 0. Geschoss, AF02SSW

0010 AF01 Außenfenster 2 x 4,49 8,98
m²

Fenster-010 CAD 0. Geschoss, AF02SSW

Fenster-011 CAD 0. Geschoss, AF02SSW

0011 AF01 Außenfenster 1 x 3,02 3,02
m²

Fenster-013 CAD 1. Geschoss, AF02SSW

0012 AF01 Außenfenster 1 x 4,20 4,20
m²

Fenster-012 CAD 1. Geschoss, AF02WNW

0013 AF01 Außenfenster 1 x 3,12 3,12
m²

Fenster-014 CAD 1. Geschoss, AF02WNW

0014 AF01 Außenfenster 1 x 3,36 3,36
m²

Fenster-014 CAD 1. Geschoss, AF02WNW

0015 AF01 Außenfenster 1 x 7,88 7,88
m²

Fenster-016 CAD 0. Geschoss, AF02OSO

0016 AF01 Außenfenster 1 x 3,71 3,71
m²

Fenster-017 CAD 0. Geschoss, AF02OSO

0017 AF01 Außenfenster 2 x 4,88 9,76
m²

Fenster-017 CAD 1. Geschoss, AF02OSO

Fenster-018 CAD 1. Geschoss, AF02OSO

0018 AF01 Außenfenster 1 x 5,20 5,20
m²

Fenster-015 CAD 2. Geschoss, AF02WNW

0019 AT01 Eingangstür 2 x 1,97 3,94
m²

Tür-005 CAD 0. Geschoss, AT01OSO

Tür-005 CAD 0. Geschoss, AT01SSW

0020 AF02 Dachfenster 1 x 0,00 0,00
m²

DF - 002 CAD 2. Geschoss, DF01OSO, 45
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Speisingerst EnAusw - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

13

SPEI D01 Steildach Blechdeckung 130,31
m²

52,05Dach-003 CADOSO, 45° 66,19 - 14,141 x

72,20Dach-003 CADWNW, 15° 72,201 x

6,06Dach-003 CADWNW, 45° 6,061 x

SPEI D02 Terrasse DG 21,44
m²

7,73Decke-004 CADH 7,731 x

13,71Decke-004 CADH 13,711 x

SPEI D04 Terrasse 1.OG 5,09
m²

5,09Decke-003 CADH 5,091 x

SPEI D06 Fußboden erdberührt 53,83
m²

53,83Decke-003 CADH 53,831 x

SPEI D06a Fußboden erdberührt Hof 90,76
m²

90,76Decke-003 CADH 90,761 x

SPEI D07 Decke EG gg KG 66,82
m²

66,82Decke-003 CADH 66,821 x

SPEI D09 Blechdach Gaube 12,90
m²

4,50Dach-003 CADOSO, 15° 4,501 x

4,50Dach-003 CADOSO, 15° 4,501 x

3,90Dach-003 CADWNW, 15° 3,901 x

SPEI W03 Außenwand Holzkonstruktion 28,67
m²

2,17Wand-006 CADNNO 2,171 x

2,17Wand-006 CADNNO 2,171 x

2,09Wand-005 CADOSO 3,65 - 1,561 x

2,09Wand-005 CADOSO 3,65 - 1,561 x

2,17Wand-004 CADSSW 2,171 x

2,17Wand-004 CADSSW 2,171 x

2,17Wand-004 CADSSW 2,171 x

12,04Wand-005 CADWNW 19,24 - 7,201 x

1,60Wand-005 CADWNW 3,16 - 1,561 x

SPEI W07 Außenwand Zubau 262,00
m²

5,21Wand-008 CADOSO 5,211 x

25,30Wand-005 CADOSO 40,06 - 14,761 x

26,23Wand-005 CADOSO 35,98 - 9,751 x

27,01Wand-004 CADSSW 32,55 - 5,541 x

15,63Wand-004 CADSSW 15,631 x
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Speisingerst EnAusw - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

14

1,28Wand-007 CADSSW 1,281 x

12,87Wand-009 CADSSW 17,47 - 4,601 x

19,86Wand-009 CADSSW 28,83 - 8,971 x

24,57Wand-004 CADSSW 29,25 - 4,681 x

13,12Wand-008 CADSSW 13,121 x

1,15Wand-007 CADSSW 1,151 x

10,49Wand-004 CADSSW 10,491 x

6,89Wand-004 CADSSW 6,891 x

3,38Wand-005 CADWSW 3,381 x

3,04Wand-005 CADWSW 3,041 x

8,86Wand-005 CADWNW 8,861 x

3,94Wand-006 CADWNW 5,89 - 1,951 x

24,89Wand-010 CADWNW 25,89 - 1,001 x

3,31Wand-008 CADWNW 5,26 - 1,951 x

3,34Wand-006 CADWNW 5,29 - 1,951 x

14,61Wand-011 CADWNW 21,93 - 7,321 x

5,08Wand-008 CADWNW 8,44 - 3,361 x

1,69Wand-004 CADWNW 1,691 x

0,25Wand-009 CADWNW 0,251 x

SPEI W08 Feuermauer Zubau 99,44
m²

28,86Wand-011 CADNNO 28,861 x

13,17Wand-011 CADNNO 13,171 x

17,54Wand-011 CADNNO 17,541 x

1,49Wand-011 CADNNO 1,491 x

2,60Wand-011 CADNNO 2,601 x

2,25Wand-011 CADNNO 2,251 x

33,53Wand-005 CADNNO 33,531 x

ZYK D01a Hofdach 58,79
m²

16,65Dach-002 CADOSO, 15° 16,651 x

25,74Dach-001 CADWNW, 15° 25,741 x

16,40Dach-002 CADWNW, 15° 16,401 x
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Speisingerst EnAusw
Bauteilliste

15

AF01 Außenfenster0001
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,52 78,300,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,70 21,70 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0506,60Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,813,22vorh.

AF01 Außenfenster0002
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,40 71,800,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,55 28,20 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0505,10Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,871,95vorh.

AF01 Außenfenster0003
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,68 73,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,62 27,00 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0505,80Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,862,30vorh.
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Speisingerst EnAusw
Bauteilliste
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AF01 Außenfenster0004
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,64 64,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,36 36,00 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0503,20Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,941,00vorh.

AF01 Außenfenster0005
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,14 68,700,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,52 31,30 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0504,80Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,901,66vorh.

AF01 Außenfenster0006
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,72 60,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,48 40,00 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0504,40Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,981,20vorh.
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AF01 Außenfenster0007
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,06 67,900,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,50 32,10 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0504,12Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,891,56vorh.

AF01 Außenfenster0008
AF

Neubau

AF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,38 69,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,62 31,00 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0505,80Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,902,00vorh.

AF01 Außenfenster0009
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,60 72,800,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,97 27,20 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05010,82Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,893,57vorh.
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AF01 Außenfenster0010
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,51 78,200,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,98 21,80 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05011,74Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,844,49vorh.

AF01 Außenfenster0011
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,16 71,500,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,86 28,50 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0509,42Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,903,02vorh.

AF01 Außenfenster0012
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,27 77,900,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,93 22,10 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05011,04Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,844,20vorh.
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AF01 Außenfenster0013
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,31 74,000,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,81 26,00 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0509,64Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,883,12vorh.

AF01 Außenfenster0014
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,44 72,600,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,92 27,40 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05010,12Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,893,36vorh.

AF01 Außenfenster0015
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

6,50 82,500,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

1,38 17,50 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05014,90Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,787,88vorh.
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AF01 Außenfenster0016
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,77 74,700,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,94 25,30 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05010,12Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,863,71vorh.

AF01 Außenfenster0017
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

3,81 78,100,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

1,07 21,90 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05011,32Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,834,88vorh.

AF01 Außenfenster0018
AF

Neubau

AF02

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

4,18 80,400,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

1,02 19,60 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,05011,84Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,815,20vorh.
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AF01 AußenfensterSPEI
AF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,32 72,400,500 0,60Dreifach-Wärmeschutzglas G75, Ug=0,6 (4/10/4/10/4

Krypton)

0,50 27,60 1,10Holz-Rahmen Lärche <=109 Stockrahmentiefe

0,0504,62Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,861,82vorh.

AF02 Dachfenster0020
DF

Neubau

DF01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,000,00vorh.

AF02 DachfensterSPEI
DF

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 70,000,500 0,60Wärmeschutzglas

0,55 30,00 1,25Rahmen

0,0505,46Edelstahl (3-IV; Ug <0,9; Uf  <1,4)

0,951,82vorh.

AT01 Eingangstür0019
AT

Neubau

AT01

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,97 100,00 1,00Rahmen

1,001,97vorh.
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AT01 EingangstürSPEI
AT

Neubau

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,82 100,00 1,00Rahmen

5,46Glasrandverbund

1,001,82vorh.

O-U, R30, Rw 48dB

D01 Steildach BlechdeckungSPEI
ADh

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Blecheindeckung 0,0100

2 Vollholzschalung 0,0240

3 Konterlattung (50 x 80 mm)/Luft 0,0800

4 Vordeckbahn diff. offen 0,0002 0,250 0,001

5 Vollholzschalung 0,0240 0,150 0,160

6.0 Vollholzsparren 0,0600 0,170 0,353Vollholzsparren
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

6.1    MW - W (Glaswolle)  (20) 0,0600 0,031 1,935

7.0 Vollholzsparren 0,2000 0,170 1,176Vollholzsparren
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

7.1    MW - W (Glaswolle)  (20) 0,2000 0,031 6,452

8 Vollholzschalung 0,0200 0,150 0,133

9 Dampfbremse feuchteadaptiv sd=0,3-20m 0,0002 0,250 0,001

10 MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0500 0,031 1,613

11 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060

0,4810RTo=9,388 m2K/W; RTu=7,958 m2K/W; RT =
U = 0,115

Wärmeübergangswiderstände

8,673

0,200

O-U, Rw 54dB

D01a HofdachZYK
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Schüttung (Kies) 0,0500

2 Gummigranulatmatte 0,0080

3 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

4 EPS-W im Gefälle 0,2600 0,036 7,222

5 Dampfsperre  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002

6 Ziegelhohlkörper mit Aufbeton (Decke) 0,2500 0,738 0,339

7 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,5930 RT =

Wärmeübergangswiderstände

7,767

0,140

0,129U =
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O-U, R30, Rw 67,2dB

D02 Terrasse DGSPEI
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Holzrost 0,0300

2 Schüttung (Kies) 0,0500

3 Vlies 0,0050

4 Abdichtung 0,0150

5 PU Dämmung i. Gefälle 0,1200 0,021 5,714•

6 Dampfsperre  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002

7 Stahlbeton-Decke (lt Statik) 0,2000 2,300 0,087

8 MW-WF (Steinwolle) (70) 0,0600 0,035 1,714

9 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

0,4930 RT =

Wärmeübergangswiderstände

7,717

0,140

0,130U =

O-U, REI60, Rw 65,7dB

D03 Trenndecke StbSPEI
WDu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Belag 0,0150

2 Estrich (Zement-) 0,0650 1,400 0,046

3 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

4 TDPS Trittschall-Dämmpl. 30 (s'10), (Naßräume: TDPT 30 s'17) 0,0300 0,033 0,909

5 Schüttung gebunden 0,0400 0,120 0,333

6 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087

7 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002

0,3530 RT =

Wärmeübergangswiderstände

1,577

0,200

0,634U =

O-U, REI60, 65,2 dB

D04 Terrasse 1.OGSPEI
AD

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Terrassenplatten 0,0300

2 Schüttung (Kies) 0,0500

3 Gummigranulatmatte 0,0080

4 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

5 EPS-W  i.M. 0,0200 0,036 0,556

6 PU Dämmung 0,1200 0,021 5,714•

7 Dampfsperre  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002

8 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087

9 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002

0,4410 RT =

Wärmeübergangswiderstände

6,544

0,140

0,153U =
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O-U

D05 BalkonSPEI
DU

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Terrassenplatten 0,0300

2 Schüttung (Kies) 0,0500

3 Gummigranulatmatte 0,0080

4 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

5 EPS-W 25 i.M. 0,0200 0,036 0,556

6 EPS-W 25 0,1600 0,036 4,444

7 Dampfsperre  sd > 1500 m 0,0004 0,250 0,002

8 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087

9 Mineral. Faserdämmst. 040 (100) 0,1000 0,040 2,500

10 Außenputz 0,0150 1,400 0,011

0,5930 RT =

Wärmeübergangswiderstände

7,843

0,200

0,128U =

U-O

D06 Fußboden erdberührtSPEI
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - BG30 0,0500 0,035 1,429

2 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087

3 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

4 Vlies 0,0020 0,220 0,009

5 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0400 0,050 0,800

6 TDPS Trittschall-Dämmpl. 30 (s'10), (Naßräume: TDPT 30 s'17) 0,0300 0,033 0,909

7 PAE-Folie 0,0005 0,230 0,002

8 Estrich (Zement-) 0,0650 1,400 0,046F

9 Belag (R = 1300) 0,0150

0,4120 RT =

Wärmeübergangswiderstände

3,495

0,170

0,286U =F = Schicht mit Flächenheizung

U-O

D06a Fußboden erdberührt HofSPEI
EBu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - BG30 0,1400 0,035 4,000

2 Stahlbeton-Decke 0,2000 2,300 0,087

3 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

4 Vlies 0,0020 0,220 0,009

5 Schüttung (Splitt, geb) 0,0400 0,700 0,057

6 TDPS Trittschall-Dämmpl. 30 (s'10), (Naßräume: TDPT 30 s'17) 0,0300 0,033 0,909

7 PAE-Folie 0,0005 0,230 0,002

8 Estrich (Zement-) 0,0650 1,400 0,046F

9 Belag (R = 1300) 0,0150

0,5020 RT =

Wärmeübergangswiderstände

5,323

0,170

0,188U =F = Schicht mit Flächenheizung
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U-O, REI90+A2, Rw 67

D07 Decke EG gg KGSPEI
DGK

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Innenputz 0,0100 0,700 0,014

2 Kellerdecken-Dämmelement 0,1000 0,038 2,618•

3 Beton (R = 2000) 0,2000 1,330 0,150B

4 Schüttung (Polystyrolschaumstoff-Partikel) 0,0400 0,050 0,800

5 TDPS Trittschall-Dämmpl. 30 (s'10), (Naßräume: TDPT 30 s'17) 0,0300 0,033 0,909

6 PAE-Folie 0,0010 0,230 0,004

7 Estrich (Zement-) 0,0650 1,400 0,046F

8 Belag (R = 1300) 0,0100

0,4560 RT =

Wärmeübergangswiderstände

4,881

0,340

0,205U =B = Bestand, F = Schicht mit Flächenheizung

O-U, R30, Rw 48dB

D09 Blechdach GaubeSPEI
ADh

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Blecheindeckung 0,0002

2 Trennlage 0,0002

3 Vollholzschalung 0,0240

4.0 Keilpfosten i.M. 0,0800Keilpfosten i.M.
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

4.1    Luft 0,0800

5 Unterspannbahn diff. offen 0,0002 0,510 0,000•

6 Vollholzschalung 0,0240 0,150 0,160

7.0 Vollholzbalken 0,2300 0,170 1,353
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

7.1    MW - WD (Glaswolle)  (115) 0,2300 0,031 7,419

8 Dampfbremse feuchteadaptiv sd=0,3-20m 0,0002 0,250 0,001

9 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060

0,3710RTo=5,842 m2K/W; RTu=5,543 m2K/W; RT =
U = 0,176

Wärmeübergangswiderstände

5,692

0,200
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U-O, R 90+A2

D12 Boden KG erdberührtVBÜ
EBKu

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Rollierung 0,2000

2 Sauberkeitsschicht 0,0800 1,300 0,062

3 Stahlbeton Fundamentplatte 0,3000 2,300 0,130

4 Abdichtung 0,0100 0,230 0,043

5 Schüttung gebunden 0,0400 0,120 0,333

6 PAE-Folie 0,0001 0,230 0,000

7 Estrich (Zement-) 0,0500 1,400 0,036

8 Belag (R = 1300) 0,0150

0,6950 RT =

Wärmeübergangswiderstände

0,774

0,170

1,292U =

O-U, REI 90+A2

D13 Decke KG gg außenSPEI
DU

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Schüttung (Kies) 0,0500

2 Vlies 0,0050

3 Abdichtung 3-lagig 0,0150 0,230 0,065

4 EPS-W 25 i. Gefälle (max.8cm) 0,0800 0,036 2,222

5 Dampfsperre sd>1500 0,0040 0,170 0,024

6 Stahlbeton-Decke (20cm) 0,2000 2,300 0,087

7 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002

0,3570 RT =

Wärmeübergangswiderstände

2,600

0,200

0,385U =

A-I, R30, Rw 53dB

W03 Außenwand HolzkonstruktionSPEI
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λLage [W/mK]

1 Außenputz 0,0100 1,400 0,007

2 Fassadendämmplatte 0,033 0,0600 0,033 1,818•

3 Holzfaserplatte diff. offen 0,0200 0,190 0,105

4.0 Vollholzsteher 0,1600 0,170 0,941
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m

4.1    MW - W (Glaswolle)  (16) 0,1600 0,031 5,161

5 Vollholzschalung 0,0240 0,150 0,160

6 Dampfbremse feuchteadaptiv sd=0,3-20m 0,0002 0,250 0,001

7 Montagelattung, Installationsebene 0,0350 0,222 0,158

8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060

0,3220RTo=6,801 m2K/W; RTu=6,042 m2K/W; RT =
U = 0,156

Wärmeübergangswiderstände

6,421

0,170
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A-I, REI90+A2, Rw 67,8dB

W05 Feuermauer gg NachbarSPEI
FM

Sanierung

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Vollziegel (R = unbekannt) 0,3800 0,700 0,543B

2 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021B

3 C-Profil  (50mm)+Mineralwolle  (30) 0,0500 0,038 1,316

4 Dampfbremse sd=50 0,0002 0,000 0,000

5 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

0,4580 RT =

Wärmeübergangswiderstände

2,110

0,170

0,474U =B = Bestand

A-I

W06 Innenwand GK-WandSPEI
IW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

2     (Gipskartonplatten im Nassraum) 0,0125 0,210 0,060

3 MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0750 0,040 1,875

4 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

0,1130 RT =

Wärmeübergangswiderstände

2,315

0,260

0,432U =

A-I, R60, Rw 59,8dB

W07 Außenwand ZubauSPEI
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0100 1,400 0,007

2 EPS - F 0,1600 0,031 5,161

3 POROTHERM 25-38 0,2500 0,259 0,965

4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4350 RT =

Wärmeübergangswiderstände

6,324

0,170

0,158U =

A-I, REI90+A2, Rw 59,8dB

W08 Feuermauer ZubauSPEI
AW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0100 1,400 0,007

2 MW - PT 0,1600 0,031 5,161

3 Porotherm 25-38 0,2500 0,259 0,965

4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0150 0,700 0,021

0,4350 RT =

Wärmeübergangswiderstände

6,324

0,170

0,158U =
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A-I, EI90, Rw 61,1dB

W09 Kaminwand WohnungSPEI
WGS

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

2 Dampfbremse 0,0003 0,250 0,001

3 MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0500 0,040 1,250

4 Luftsch. senkr. 0.5 cm 0,0050 0,050 0,100

5 Porenbeton 0,0500 0,140 0,357

6 Fangquerschnitt 0,3000 0,833 0,360

7 Porenbeton 0,0500 0,140 0,357

8 Luftsch. senkr. 0.5 cm 0,0050 0,050 0,100

9 MW - W (Glaswolle)  (16) 0,0500 0,040 1,250

10 Dampfbremse 0,0003 0,250 0,001

11 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0150 0,210 0,071

0,5410 RT =

Wärmeübergangswiderstände

4,178

0,260

0,239U =

A-I, REI60, RW=60,9

W14 STGH Ziegel+VSSPEI
WGS

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Kalk- Gipsputz 0,0150 0,700 0,021

2 Porotherm 20-40 Objekt N+F 0,2000 0,322 0,621

3 C-Profil  (50mm)+Mineralwolle  (20) 0,0500 0,040 1,250

4    Wände gegen Stgh: Dampfb.  sd = 50 m 0,0002 0,250 0,001

5 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

6 Gipskartonplatten 0,0125 0,210 0,060

0,2900 RT =

Wärmeübergangswiderstände

2,273

0,260

0,440U =

A-I

W15 Kaminkopf über DachSPEI
UW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0050 0,800 0,006

2 Mineralische Wärmedämmplatte (112 kg/m³) 0,0500 0,044 1,136

3 Porenbeton (225 kg/m³) 0,0050 0,085 0,059

4 Luft 0,3000 0,025 12,000

5 Porenbeton (225 kg/m³) 0,0050 0,085 0,059

6 Mineralische Wärmedämmplatte (112 kg/m³) 0,0500 0,044 1,136

7 Silikatputz mit Kunstharzzusatz armiert 0,0050 0,800 0,006

0,4200 RT =

Wärmeübergangswiderstände

14,662

0,260

0,068U =
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A-I

W16 AufzugswandSPEI
UW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Außenputz 0,0050 1,400 0,004

2 EPS - F (MW zu Nachbargrundstück) 0,1000 0,031 3,226

3 Betonhohlsteine (1200 kg/m³) 0,2000 1,000 0,200

0,3050 RT =

Wärmeübergangswiderstände

3,690

0,260

0,271U =

A-I, REI90+A2

W17 Wand gg ErdeSPEI
EW

Neubau

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 XPS - G (glatte Oberfl.; Zellgas Luft; d > 70 mm) 0,1000 0,041 2,439

2 bitum. Abdichtung 2 lagig 0,0100 0,230 0,043

3 Betonhohlstein (R = 1200) 0,2000 0,550 0,364

4 Spachtelung 0,0030 1,400 0,002

0,3130 RT =

Wärmeübergangswiderstände

2,978

0,130

0,336U =
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Erfassung der Gebäudehülle mi els 3d CAD Modell:

Bauteile, die an beheizte Nachbargebäude angrenzen, verlieren keine Wärme und werden
daher entsprechend ÖNORM B 8110-6 nicht dargestellt.
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